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penafielverde

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
CONCELHO DE PENAFIEL 32 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Alta de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da
rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
vP Unidade Minimo | Méximo VP do VP Previstas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coli (E. Coli} 0 N/100 mi 0 0 0 100% 33 33 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 33 33 100%
|Desinfetante residual = mg/l 04 0,7 = - 33 33 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicéio <1 <1 0 100% 7 7 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 7 7 100%
ipH 26,5e<9,5 Unidades pH 7,2 7,9 0 100% 7 7 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 163 257 0 100% 7 7 100%
Cor 20 mgh PtCo <3 <3 0 100% 7 7 100%
Turvagio 4 UNT <1 <1 0 100% 7 7 100%
|Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 7 7 100%
INﬁmero de colénias a 22 2C — N/mi 0 9 - - 7 7 100%
INGmero de colénias a 36 °C — N/ml 0 5 — -— 7 7 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 7 7 100%
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, <1 1,6 0 100% 7 7 100%
[Ferro 200 ugl Fe <60 160 0 100% 7 7 100%
[Manganés 50 pgA Mn <5 4,81 0 100% 7 7 100%
Aluminio 200 pg/l Al <5 15,7 0 100% 7 7 100%
Aménio 0,50 mg/t NH, <0,05 <0,05 0 100% 7 7 100%
Antiménio 5,0 pgl Sb <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 Hg/l As 3,2 3,2 0 100% 1 1 100%
|Benzeno 1,0 poll <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno 0,010 g/ <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
|Boro 1.0 mg/ B <0,01 [ <0,01 0 100% 1 1 100%
|Bromatos 10 pgh BrO, <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 pgfi Cd <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Célcio — mg/t Ca 20 20 e - 1 1 100%
Cianetos 50 pgh CN <10 <10 0 100% 7 7 100%
Cloretos 250 mg/ Cl 19,1 19,1 0 100% 1 1 100%
{Chumbo 10 ug/l Pb <1 <1 0 100% 1 1 100%
|cobre 2,0 ma/l Cu 0,0042 | 0,0042 0 100% 1 1 100%
lcrémio 50 ug/ Cr <1 <1 0 100% 1 1 100%
11,2 dicloroetano 30 gl <0,750 | <0,750 0 100% 1 1 100%
loureza total = mg/i CaCO, 35 35 = = 1 1 100%
|Fiuoretos 15 mg/l F <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 g <0,080 | <0,080 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno — polt <0,020 | <0,020 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno e pgi <0,020 | <0,020 -~ -— 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno - pg/l <0,020 | <0,020 — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno e ug/l <0,020 | <0,020 — — 1 1 100%
[Magnésio = mg/l Mg 3,93 3,93 — = 1 1 100%
|Nitratos 50 mg/iNO, 5.8 5,8 0 100% 1 1 100%
|Nitritos 0,50 mg/iNO, <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
|Mercirio 1,0 ug/l Hg <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
INiquel 20 pg/Ni <2 <2 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - total 0,50 g <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Bentazona] 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos] 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 2 2 100%
Imidaclopride 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 2 2 100%
MCPA 0,10 pgh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%.
Alacloro| 0,10 uo <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
DiurSo 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato| 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Simazina - pgh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilsimazina e pghl <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 pght <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 ug/ <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 poll <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Clortoluro 0,10 ugh - - — — — —
Isoproturdo} 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 100%
Metalaxil] 0,10 pgh <0,030 | <0,030 0  100% 1 100%
|informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
penafielverde
Responsével: AQD’ NIF 507 700 & R . \Q' Data da publicitagdo no website :
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO -
,’ y CONCELHO DE PENAFIEL ) 3 2 TRIMESTRE
pena fielverde ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Alta de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel 2020
|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da dgua da
rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
ISelénio 10 ug/l Se <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg/l Na 10,6 10,6 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg/l SO, <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugll <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — ug/l <0,2 <0,2 — - 1 1 100%
Tricloroeteno| —= pg/l <0,1 <0,1 - — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 pgit 16,01 16,01 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio| — uolt 7,25 7,25 — - 1 1 100%
Bromoférmio -— woll 0,24 0,24 — -— 1 1 100%
Bromodiclorometano — ug/t 5,94 5,94 -— — 1 1 100%
Dibromoclorometano) — polt 2,58 2,58 — — 1 1 100%
Alfa Total 0,1 Bagft <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSv <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
|Raddo 500 Bq/l <10 <10 0 100% 1 1 100%
|informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
fielyen
Ihesporstvet: A empfesd iv.unidpal Data da publicitagdo no website :
) m NIF 507 700 57 N e
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ZONA ALTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONCELHO DE
PENAFIEL (3 Origens de Captagdo de Agua - Rio Téamega, Mina de Perafita e

Entidade em Alta)
FREGUESIAS ABRANGIDAS
15% PORTELA (Zona Alta) 100% PACO DE SOUSA
15% PINHEIRO (Zona Alta) 100% FONTE ARCADA
76% OLDROES (Zona Alta) 100% LAGARES E FIGUEIRA
76.3% VALPEDRE (Zona Alta) 100% CAPELA
100% DUAS IGEJAS 100% CANELAS
100% PENAFIEL (Milhundos, 100% SEBOLIDO
Sz:;aﬁaiz‘;amfana, Novelas, Marecos, 100% RIO MAU
100% GUILHUFE E URRO P
100% IRIVO 100% S. MARINHO
100% RANS 100% S. MAMEDE
100% GALEGOS 100% CASTELOES
100% BUSTELO

Termas de S. Vicente engloba Paredes, Pinheiro e Portela

Penafiel Verde, E.M. | Rua de Abilio Miranda, 89 4560-501 - Penafiel | T.255710130 F. 255710 139 | www.penafielverde.pt | NIF 507 700 651
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penafielverde

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
CONCELHO DE PENAFIEL 3 2 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Baixa de Abastecimento de Agua do Conceiho de Penafiel 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parémetro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
ve Unidade Minimo | Mdximo VP do VP Previstas | Realizadas| paatizadas
Escherichia coll (E. Coli) 0 N/100 mi 0 0 [ 100% 12 12 100%
Bactérias coliformes: 0 N/100 mi 0 0 0 100% 12 12 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,23 0,7 — e 12 12 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 25 2C 8 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 3 3 100%
| [ 26,5 59,5 Unidades pH 7,1 8 0 100% 3 3 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 179 242 0 100% 3 3 100%
Cor 20 mg PtCo <3 <3 0 100% 3 3 100%
Turvacdo 4 UNT <1 <1 0 100% 3 3 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
{NtGmero de colénias a 22 eC - N/mi 0 12 - o 3 3 100%
INﬁmero de coldnias a 36 2C — N/mi 0 1 — — 3 3 100%
|clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, <1 1,3 0 100% 3 3 100%
Aluminio 200 Hg/L Al — — — — 0 ] e
Amédnio 0,50 mg/l NH, <0,05 <0,05 0 100% 3 3 100%
Antiménio 5,0 ugh Sh -~ o —- — 0 0 —
Arsénio 10 pgh As — - — — 0 0 -
|Benzeno 1,0 pg/ - e — — 0 0 —
|Benzo(a)pirenc 0,010 ug/ ~ - — - 0 0 -
|Boro 1,0 mg/l B — — = o 0 0 =
|Bromatos 10 g/l BrO5 — — — — 0 0 -
Cédmio 5,0 pgll Cd — — — — 0 [¢] —
Célcio — mg/l Ca — — — - o] 0 —
Cianetos 50 ugA CN <10 <10 0 100% 3 3 100%
Cloretos 250 mg/l Cl - — — — g 0 e
Cloritos 07 mg/l CIO, — — — — 0 0 —
Cloratos 0,7 mg/l ClO; — — — -— Q 0 —
Chumbo 10 Hg/t Pb — — — — 0 0 e
Cobre 2,0 mg/t Cu o — — — 0 (¢} —
Crémio 50 pg/ Cr — == - — 9 0 —
1,2 - dicloroetano 3,0 po/ — — e - 0 0 —
|Pureza total — mg/t CaCOs — — — = 0 o) —
IFerro 200 ug/l Fe = == = = 0 ) =
|Fluoretos 15 mg/l F — — — — 0 0 —
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 ugfl — — - — 0 0 -
Benzo(b)fluoranteno - ugh == = — — o] ) —
Benzo(k)fluoranteno - ugh — — = = 0 0 -
Benzo(ghi)perileno — ugh - = — — (0] (0] -
Indeno(1,2,3-cd)pireno — ugh - — — - 0 0 -—
|Magnésio = mg/ Mg e =2 =5 o 0 0 T
|Manganés 50 ug Mn = = = — 0 0 —
|Nitratos 50 mg/l NO, - — — - 0 0 —
|Nitritos 0,50 mg/l NO, — - — ~ 0 0 =
|Merciirio 1,0 ug/ Hg — - — — 0 0 =
|Niquet 20 pg/l Ni = = = = 0 0 =
|Pesticidas - total 0,50 ugf — — - — 0 0 —
Bentazona 0,10 pat — — — — 0 0 —
Clorpirifos 0,10 ugh <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0.10 ugh <0,030 [ <0,030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 pgh — — — — 0 0 =
Alacloroj 0,10 pgh - — — — 0 0 —
Diurdo 0,10 pgh — — - — 0 0 —
Metolacloro 0,10 pght - - — — 0 0 —
Dimetoato 0,10 ug/l — — - — 0 0 =
Ometoato! 0,10 ugh - — - — o] 0 o
Simazina 0,10 ughl - — - — 0 0 —
Desetilsimazina 0,10 pafl - == - — 0 o] -
Terbutilazina 0,10 Hgh — - — — 0 0 —
Desetilterbutilazina 0.10 ugh = = — = 0 o] —
Atrazina 0,10 pghl = - - — 0 0 —
Desetilatrazina 0,10 pgh — - — — 0 0 —
Clortolurdo) 0,10 pgh — — — - 0 0 —
Isoproturdo 0,10 ughl — — — — o (4] -
Metalaxil| 0,10 pgh — — — - 0 0 —
Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
penafielyerde
Respensivel: empresa municpal Data da publicitagdo no website :
. b/ -
AVS o MBRIZHO P2 oo 03/))1 2020
Rua ADIL Miranda - 4560-501 Penafiel
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE PENAFIEL

3 2 TRIMESTRE

penafielverde

ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Baixa de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel

2020

|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificagdo da qualidade da dgua da
rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
Selénio 10 ug/i Se — - - — 0 0 s
Sédio 200 mg/l Na — — - -— 0 0 =
Sulfatos 250 mg/l SO, - — = = 0 0 Fu
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/t — — — - 0 0 —
Tetracloroeteno — ug/ — = = ek 0 0 =
Tricloroeteno = ug/! — = - o= 0 0 5
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/ b DN ah e 0 0 T
Cloroférmio — ug/l — — - — 0 0 £
Bromoférmio — ught - — = = 0 0 =
Bromodiclorometano = g/t — — = = 0 0 BT
Dibromoclorometano) - ug/l — — — = 0 0 =
Alfa Total 0,1 Bag/l - o= A 2 0 0 e
|Beta Total 1 Bq/l = 52 e i 0 0 =
|pose indicativa 0,10 mSv = = = = 0 0 T
|Raddo 500 Ba/ e B F o 0 0 =

|informag3o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

penafielverde

|Responsavel: RQ&_&%\&F& 700 mQ ' \

Rua Abfiio mirénda - 4360-501 Penafiel

Data da publicitagdo no website :
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penafielverde

ZONA BAIXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONCELHO DE
PENAFIEL (1 Origem de Captaciio de Agua - Rio Tamega)

FREGUESIAS ABRANGIDAS

100% RIO DE MOINHOS

100% CABECA SANTA

100% PAREDES

100 % TERMAS DE S. VICENTE
100% PEROSELO

100% BOELHE

100% LUZIM E VILA COVA
100% ABRAGAO

100% EJA

85% PORTELA (Zona Baixa)
85% PINHEIRO (Zona Baixa)
24% OLDROES (Zona Baixa)
23.7% VALPEDRE (Zona Baixa)

Termas de S. Vicente engloba Paredes, Pinheiro e Portela

Penafiel Verde, E.M. | Rua de Abilio Miranda, 89 4560-501 - Penafiel | T.255 710 130 F. 255 710 139 | www.penafielverde.pt | NIF 507 700 651



